LEGENDA RETE FOGNARIA LEGENDA RETE IDRICA E GAS METANO
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EDIFICI DI PROGETTO EDIFICI DI PROGETTO

EDIFICI ESISTENTI EDIFICI ESISTENTI

. RETE FOGNARIA PUBBLICA ESISTENTE \
© A — et idrica tubo DN 110 esistente
RETE FOGNARIA ACQUE NERE DI PROGETTO o o .
O] tubo PVC 0160 con camerette d'ispezione cm60x60 | NN e T ™ NN ) N | e — rete idrica tubo acciaio diam 100 di progetto

con chiusino circolare in ghisa

mmecsamesemmess fete 035 fUb0 DN ACS0 esistente

RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE DI PROGETTO
oo e .@]. eoo tubo CLS @300/400/500 con camerette d'ispezione
cm 60x60 con chiusino circolare in ghisa
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—ccmesmas rete gas tubo DN AC80 di progetto

54 POZZETTO CON SIFONE FIRENZE
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=1 2 Q=251/s T=900 sec. ( su 1000 mq)

sup. considerata mq 5940 - 1782(ST*30%) = mq 4158
assorbim. terreno 75%

25*900= 122500 ( quantita max acqua affluente da 1000mgq)
22500-(22500*75%) = | 5625*4,2(4158 mq) = mc 23,39
diam pozzo 2.00*h 3.00 =mc 9.42*3= mc 28.26 > 23.39
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RETE FOGNARIA - SCALA 1:500 RETE IDRICA E GAS METANO - SCALA 1:500

LEGENDA RETE ENEL / PUBBL. ILLUMIN. / TELEFONICA
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EDIFICI DI PROGETTO

EDIFICI ESISTENTI

tubo PVC mm 100 rinfiancato in CLS con pozzetto
di allacciamento o di transito cm 30x30-50x50
e palo in acciaio zincato h 8.00 lampada Na-Ap 150w

@ RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADA E PARCHEGGI

RETE ENERGIA ELETTRICA
e e tubo PVC mm160 rinfiancato in CLS
con pozzetto di derivazione e allacciamento cm 50x70-50x50

RETE TELECOM
soc000]Jooosonooos tubo PVC mm125 rinfiancato in CLS
con pozzetto di derivazione 120X120 e allacciamento cm 60x60
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/\ colonnina telefonica

COMUNE DI PONTE S. PIETRO PIANO ATTUATIVO

via G. Marconi AMBITO L
Art. 8.5 e 8.5.10 NTA PdR

RETE ENEL - PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TELEFONICA - SCALA 1:500

scala:

COMMITTENTE: IMMOBILIARE SO.SV.IM s.r.l. 1:500
via ghislanzoni, 41 - bergamo
data:
21/11/2017

aggiornamenti: | | titolo:

GANDOLFI RETE FOGNATURA

RETE IDRICA E GAS METANO

ampa20/11/201

- g| | RETE ENERGIA ELETTRICA
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Dott.Arch. OMBRETTA MURA favola:
Dott.Arch. ALESSANDRO GANDOLFI RETE TELEFONICA
Dott.Arch. ELENA GANDOLFI
Dott.Arch. FRANCESCA GANDOLFI 03

Via A. Ghislanzoni, 41 Bergamo /Tel: 035 22 01 50/ studio@gandolfimura.it




